
"REPARAŢIA  CAPITALĂ A BLOCURILOR SANITARE, SCHIMBAREA
RETELELOR DE APĂ SI CANALIZARE ÎN L.T. G.COSBUC, MUN. BALŢI."

PROIECT DE EXECUTIE

CHIȘINĂU 2017

ALBUM - I

Ob. Nr. 01-17

SRL''DIARSE-TEHNIC''

SAC - SOLUTII ARHITECTURAL CONSTRUCTIVE

http://code-industry.net/


        Masuri de protectie anticoroziva si antiincendiara

  Pentru asigurarea durabilitatii necesare, toate elementele metalice neacoperite, se vor acoperi cu vopsea de
protectie  anticoroziva cu rezistenta sporita la incendii .

                            Executarea lucrarilor.

 Lucrarile de executie a constructiei se vor îndeplini conform normelor de constructie în vigoare NCM F.02.02.06,
CНиП III-4-80*,
 Suprafetele blocurilor din calcar si a caramizilor, care vor întra în contact direct cu mortarul de legatura, se vor
curata de praf si  impuritati si se vor înmuia în apa.
 Executarea lucrarilor de finisare va începe numai atunci când vor fi trasate toate comunicatiile.

Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab. SRL''Diarse-Tehnic''
Licenţa seria A MMII nr. 042145

din 11.06.13 or. Chi şinău

 Lungu M.

01-17-SAC

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Date generale
(inceput)

Covali D. 03.17

03.17

Beneficiar: DITS mun. Balti

Inginer Sef de Proiect                              certificat seria 2013-P, nr. 0864 din 13.11.2013

 Arhitect Şef de Proiect                           certificat seria 2014-P nr.0844 din 01.10.2013Documentatia de lucru este elaborata in conformitate cu normele si regulile in vigoare
care asigura criteriile de calitate, reglamentate de legea calitatii in constructie:
       A - rezistenta si stabilitate;
       B - siguranta in exploatare;
       C - siguranta la foc;
       D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
       E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
       F - protectia inpotriva zgomotului;

Arhitect Sef de proiect                                                       Lungu M .

Constructor                                                                    Svet Iv .

Inginer Sef de proiect                                                         Svet Iv .

Indicatie Denumirea Nota

Borderoul seturi principale

Album-I

Deviz de cheltuieli Album-III

1

2

№ Note
P.v. de receptie executarea pardoselilor

Procese-verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse

D E N U M I R E A

Co
or

do
na

t:

Solutii arhitectural constructiveSAC

Album-IIEchipament electric de forta/ Iluminatul electric interiorEEF/IEI
Retele exterioare si interioare de alimentare cu apa si canalizareREAC/RAC

Solutii termomecaniceSM(TM)

Receptionarea constructiei

P.v. de recepţie a instalaţiilor electrice

P.v. de recepţie al lucrarilor de protectie anticoroziva a constructiilor metalice3

4

1 35

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Nr.
plansa Denumirea Nota

Borderoul desenelor de lucru al setului marca - SAC (inceput)

A3

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
-//-

-//-

-//-

-//-

1 Date generale (inceput).

Plan Parter (existent). Sc. 1:400.

Date generale (sfirsit).

-//-

-//-

-//-

Plan de situatie. Sc. 1:2000. Plan de incadrare in teritoriu. Sc. 1:1000.

Plan Subsol (existent). Sc. 1:400.

Bloc C. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 1 (releveu). Volume lucrari de demontari.

-//-

-//-

-//-

14

15

16

Plan Etaj II  (existent). Sc. 1:400.

Plan Etaj I  (existent). Sc. 1:400.

Bloc A3. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 2 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc A3. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 3 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc A2. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 4 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc A. Plan Etaj I. Sc. 1:100. Fragment 5 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc D. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 6 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc D. Plan Etaj I. Sc. 1:100. Fragment 7 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc D. Plan Etaj II. Sc. 1:100. Fragment 8 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Bloc D. Plan Etaj II. Sc. 1:100. Fragment 9 (releveu). Volume lucrari de demontari.

Plan Parter (proiect). Sc. 1:400.

Plan Etaj II  (proiect). Sc. 1:400.

Plan Etaj I  (proiect). Sc. 1:400.

Bloc C. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 1 (proiect). Volume lucrari.

17

18

19

20

-//-

-//-

-//-

-//-

 I.Ş.P.  Svet Iv. 03.17

http://code-industry.net/


IIIБ

Conditii normative

Denumirea Acceptate in proiect

Zona climaterica

Intensitatea seismica a terenului 7 grade

Temperatura de calcul a aerului minus 18°C

Masa normata a stratului de zapada 500N/m²

Presiunea normata a vintului

Categoria de siguranta a cladirei II

II

S+P+1E(A,B,C); S+P(A1,A2,A3); S+P+2E(D)

Categoria de rezistenta la foc

Numarul de nivele

350N/m²

Intensitatea seismica de calcul 7 grade

Nr.
plansa Denumirea Nota

Borderoul desenelor de lucru al setului marca - SA (continuare)

Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Date generale
(sfirsit)

Covali D. 03.17
03.17

Beneficiar: DITS mun. Balti
Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Bloc C. Borderou Finisari Incaperi . Borderou Compozitia Pardoselelor.

Bloc C. Specificatie Elemente Bare de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3.

21

22

Bloc A3. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 2 (proiectat).

Bloc A3. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 3 (proiectat).

Bloc A2. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 4 (proiectat).

Bloc A. Plan Etaj I. Sc. 1:100. Fragment 5 (proiectat).

23

24

25

26

Borderou Compozitia Pardoselelor. Nod A.27

Borderou Finisari Incaperi . Specificatie Elemente de timplarie.28

Bloc D. Plan Parter. Sc. 1:100. Fragment 6 (proiectat).29

30

31

32

Bloc D. Plan Etaj I. Sc. 1:100. Fragment 7 (proiectat).

Bloc D. Plan Etaj II. Sc. 1:100. Fragment 8 (proiectat).

Bloc D. Plan Etaj II. Sc. 1:100. Fragment 9 (proiectat).

Borderou Compozitia Pardoselelor.  Specificatie Elemente de timplarie.33

34 Borderou Finisari Incaperi .

35 Gaura pentru retele.

A3

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

     Proiectul de executie este elaborat in baza  certificatului de urbanism nr. ____

din ____________, eliberat de______________________si temei de proiectare.

     Proiectul prevede reparatia interioara a blocurilor sanitare si schimbarea retelelor

de apa si canalizare, cu exploatarea in continuare conform destinatiei functionale, in L.T

"G. Cosbuc", dim mun. Balti, bd. Laris 3.

Date generale

    Constructia reprezinta un complex de blocuri (Bloc A, A1, A2, A3, B, C si D) formind
L. T. "G. Cosbuc" cu 40 de clase pentru 1568 de elevi, dupa proiectul tipic pentru perioada
de constructie a anilor 70-80.
    Cladirea Liceului a fost proiectata din patru blocuri, strins legate intre ele intr-un
volum compact. Structura cladirii divizeaza aproape complect procesele de invatamint a
claselor gimnaziale si a celor liceale.

   Structura de rezistenta a cladirii - cadru-panou.
   Fundatiile - prefabricate de tip pahar, beton armat monolit.
   Coloane, Grinzi -  prefabricate din beton armat,  executate dupa seria ИИС-04.
   Plansee - panouri cu goluri prefabricate din beton armat.
   Pereti exteriori - panouri prefabricate de cheramzit-beton, grosimea de 300mm.
   Pereti despartitori - panouri din gips-beton.
   Acoperis  - sarpant dupa reconstructie.

Proiectul de executie include:
- Demolari:
Pardoseli, tencuieli interioare, Faianta, Usi;

- Lucrari de constructie:
Elemente de timplarie (conform proiectului), Pardoseli (Strat hidroizolant. Invelitori de
pardoseli- placi din ceramica), Despartituri (cabine sanitare), Finisari (conform proiectului).

2
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Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan de situatie.
Plan de incadrare in teritoriu.

Covali D.

Plan de situatie
sc. 1:2000

Complex de blocuri 
examinat

  N

Indici tehnico - economic de baza

SuprafataDenumirea Nota№

Suprafata terenului:                 ha

Complex de blocuri. Total:           m²

Volumul constructiei.                 m³ 34253

4172.4

2.11

3

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Plan de incadrare in teritoriu
sc. 1:1000

Complex de blocuri 
examinat

Constructie de invatamint si educatie

01-17-SA

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Plan Subsol (existent)
sc. 1:400

Covali D.

Beneficiar: DITS mun. Balti

A

B

D

G

C

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
00

0

13000 12000 12000 20200 12000720020200

40
00

Plan Subsol (existent)
sc. 1:400

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

   Explicatia     incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

1

2

3

Hol, Coridor 522.0

55.3Punct termic

Incaperi subsol

1
2

3

3

3

3

3

3

3

1111

33

33

33

boiler

E'

3

4 Blocuri sanitare, Lavoare

5 Cabinete de studii, Laboratoare

6 Sala sportiva

120001200012000

73
00

0

2419.0

11.7

166.5

156.7

4

-2.850

-3.000

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter (existent)
sc. 1:400

Covali D.

A

B

D

G

C

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
00

0

13000 12000 12000 20200 12000720020200

40
00

Plan Parter (existent)
sc. 1:400

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor (inceput)

Denumire
Nr.
pe
plan

1

4

5 Cabinete de studii, Laboratoare

1000.5

6

7

9

438.1

Incaperi auxiliareAteliere de studii

Sala sportiva

Cantina

Incaperi de producere, depozitare a cantinei

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor (continuare)

Denumire
Nr.
pe
plan

10

11

12

Incaperi administrative ptr profesori

Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

Hol - Recreatie, Scari

5

5

5

5

55

1 1 11

5

5

5

55

5
5

5

5

5

5

5

5

5
7 7

6 9

1010

10

10

10

11 11

11

1111

5

5

8

5

7

11

11

11

11

11

1111

4 4

4

4

4

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.8 Cabinet medical

1247.2

212.9

208.1

187.7

17.4

118.8

147.5 82.2

12000 1200012000

73
00

0

Fragment 1
f.8

Fragment 2
f.9

Fragment 3
f.10

Fragment 4
f.11

Beneficiar: DITS mun. Balti

Fragment 6
f.13

5

 0.000
98.74  0.000

 0.000 0.000

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Plan Etaj I (existent)
sc. 1:400

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj I (existent)
sc. 1:400

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

A

B

D

G

C

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
00

0

13000 12000 12000 12000 20200 120007200120002020012000

40
00

5

5

5

55

5

5

5

55

11

11 11

11

4 4

1

1

5

5

5

5

5

55

6

6

6

11

11

4

4

Suprafata,
m²

Explicatia   incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

1

5

12

Cabinete de studii, Laboratoare

407.4

1092.7

247.1Incaperi auxiliare

11 Incaperi administrative, ptr profesori. 101.2

Hol - Recreatie

72.8Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

13 225.4Sala festiva

13

11

1111

11

5

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

1

4

73
00

0

Beneficiar: DITS mun. Balti

Fragment 5
f.12

Fragment 7
f.14

6

+3.300

+3.300

+3.300 +3.300

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Plan Etaj II (existent)
sc. 1:400

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj II (existent)
sc. 1:400

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

B

G

10 11

12000

5

5

5

5

5

5

5

6

5

11

11

11

5

1

73
00

0

Suprafata,
m²

Explicatia   incaperilor

Nr.
pe
plan

1

5 Cabinete de studii, Laboratoare

208.3

528.2

11 Incaperi administrative, ptr profesori.

Hol - Recreatie

4 26.2Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

77.3

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

Fragment 8
f.15

4

Fragment 9
f.16

4

7

+6.600

03.17
03.17
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter. Sc. 1:100.
Fragment 1 (releveu)

Covali D. 03.17
03.17

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

1 Bloc sanitar ptr fete 13.70

Plan Parter. Bloc C.
Fragment 1 (releveu)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

C

C'

3 4

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

2 Bloc sanitar ptr baieti 9.50

1

2

Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=2m11

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 1

m² 20.0

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

40
50

2550 1450

13
00

38
50

21
50

4100

950

Bloc C

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

Executarea golului de usa

Perete despartitor (din caramida) ce se
demoleaza

2 1.6Demontarea timplarie din PVC (usi)

3

4

m² 15.0Demontarea pardoselei (placi ceramice)

Demontarea timplarie din lemn (usi)

m³ 1.54Demolarea peretelui despartitor si Executarea golului de usa
(din caramida)

Demontarea pardoselei (placi ceramice)

2

1

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

m²

8
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 2 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Plan Parter. Bloc A3.
Fragment 2 (releveu)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

3 Bloc sanitar ptr profesori 4.80

4 Bloc sanitar ptr profesori 7.00

5 Bloc sanitar ptr director 4.80

D

E

6 7

Bloc A3

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

1
Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=1.5m

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei pina la cota
superioara a placilor de planseu

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Demontarea peretelui despartitor (caramida)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2

m² 63.50

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

3

4

5

2 m² 63.50Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 16.60Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 16.60Demontarea pardoselei pina la placile de planseu

5 m² 7.40Demontarea timplarie din lemn (usi 700x2100h)

6 2.30Demontarea peretelui despartitor (placi prefabricate gipsbeton)

Demontarea peretelui despartitor a WC
(metal)

7 kg 27.0Demontarea peretelui despartitor a WC (metal)

m²

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

4
3

2
1

4
3

2
1

4
3

2
1

9
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 3 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Plan Parter. Bloc A3.
Fragment 3 (releveu)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

6 Dus ptr. fete 4.20

7 Dus ptr. baieti 4.20

A'

76

6

7

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

1
Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=2.5m

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei pina la cota
superioara a placilor de planseu

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2

m² 41.00

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

2 m² 8.00Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 8.40Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 8.40Demontarea pardoselei pina la placile de planseu

5 m² 3.40Demontarea timplarie din lemn (usi 800x2100h)

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

Bloc A3

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

4
3

2
1

4
3

2
1

10
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 4 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Plan Parter. Bloc A2.
Fragment 4 (releveu)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

8 Bloc sanitar ptr personal 2.70

9 Dus ptr. personal 2.20

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

1
Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=1.5m

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei pina la cota
superioara a placilor de planseu

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2

m² 20.00

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

2 m² 20.00Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 5.00Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 5.00Demontarea pardoselei pina la placile de planseu

5 m² 3.40Demontarea timplarie din lemn (usi 800x2100h)

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

A

98

8

Bloc A2

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

9
2200

10
00

1350

20
00

4
3

2
1

4
3

2
1

11
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj I. Sc. 1:100.
 Fragment 5 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Plan Etaj I. Bloc A.
Fragment 5 (releveu)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

10 Lavoar ptr personal 3.50

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei (inlaturare linoleum)

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2 Nota:

2 m² 23.00Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 3.50Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 3.50Demontarea pardoselei (inlaturare linoleum)

5 m² 3.40Demontarea timplarie din lemn (usi 800x2100h)

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

Bloc A

F

E

9

10

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

4 3
2

1750

20
00

12
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 6 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

11 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

1 Demontarea placilor ceramice

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 6

m² 4.50

Nota:

  Demontarea placilor ceramice

2 m² 6.50Indepartarea tencuielii de pe pereti Bloc D

Plan Parter. Bloc D.
Fragment 6 (releveu)

1110

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

11

12

12 11.70Bloc sanitar ptr baieti

3 m³ 0.10Demontare lavoar (din beton)

Demontare lavoar (din beton)

3

13

2

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chi şinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj I. Sc. 1:100.
 Fragment 7 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

13 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

1 Demontarea placilor ceramice

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 6

m² 1.50

Nota:

  Demontarea placilor ceramice

2 m² 6.50Indepartarea tencuielii de pe pereti Bloc D

Plan Etaj I. Bloc D.
Fragment 7 (releveu)

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

3 m³ 0.10Demontare lavoar (din beton)

Demontare lavoar (din beton)

1110

13
3

14

2

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj II. Sc. 1:100.
 Fragment 8 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

14 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Bloc D

1110

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

14

15

15 11.70Bloc sanitar ptr baieti

Demontare lavoar (din beton)

6

1
Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=1.5m

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei pina la cota
superioara a placilor de planseu

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2

m² 32.00

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

2 m² 32.00Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 12.00Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 12.00Demontarea pardoselei pina la placile de planseu

5 m² 4.40Demontarea timplarie din lemn (usi 700x2100h)

Plan Etaj II. Bloc D.
Fragment 8 (releveu)

4
3

2
1

3000 16
00

13
00

1200

6 m³ 0.10Demontare lavoar (din beton)

55

5

15
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SA

Plan Etaj II. Sc. 1:100.
 Fragment 9 (releveu).

Covali D. 03.17
03.17

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

16 13.20

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Bloc D

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

17 1.50Debara

Demolare perete despartitor (caramida)

1
Demontarea placilor ceramice de pe pereti
h=1.5m

Indepartarea tencuielii de pe pereti

Indepartarea finisarii de pe tavan

Demontarea pardoselei pina la cota
superioara a placilor de planseu

Demontarea timplarie din lemn (usi)

Nr. Denumirea lucrarii Unit. de
masura

1

Volume lucrari de demontari

Parter
Fragment 2

m² 33.00

Nota:

  Demontarea placilor ceramice de pe pereti

2 m² 33.00Indepartarea tencuielii de pe pereti

3 m² 14.70Indepartarea finisarii de pe tavan

4 m² 14.70Demontarea pardoselei pina la placile de planseu

5 m² 3.00Demontarea timplarie din lemn (usi 700x2100h)

Plan Etaj II. Bloc D.
Fragment 9 (releveu)

6 m³ 0.10Demolare perete despartitor (caramida)

Laborator

1110

16

17

Bloc sanitar ptr fete

4
3

2
1

3300 900

34
00

18
00

5

5

6

Nota:

Toate elementele aratate cu linie

punctir se demonteaza/ demoleaza.

16
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SAC

Plan Parter (proiectat)
sc. 1:400

Covali D.

A

B

D

G

C

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
00

0

13000 12000 12000 20200 12000720020200

40
00

Plan Parter (proiectat)
sc. 1:400

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor (inceput)

Denumire
Nr.
pe
plan

1

4

5 Cabinete de studii, Laboratoare

1000.5

6

7

9

438.1

Incaperi auxiliareAteliere de studii

Sala sportiva

Cantina

Incaperi de producere, depozitare a cantinei

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor (continuare)

Denumire
Nr.
pe
plan

10

11

12

Incaperi administrative ptr profesori

Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

Hol - Recreatie, Scari

5

5

5

5

55

1 1
1

1

5

5

5

55

5
5

5

5

5

5

5

5

5
7 7

6 9

1010

10

10

10

11 11

11

1111

5

5

8

5

7

11

11

11

11

11

1111

4

4

4

4

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.8 Cabinet medical

1247.2

212.9

208.1

187.7

17.4

118.8

147.5 82.2

12000 1200012000

73
00

0

4

Fragment 1
f.20

Fragment 2
f.23

Fragment 3
f.24

Fragment 4
f.25

Fragment 6
f.29

17

 0.000
98.74  0.000

 0.000 0.000

03.17
03.17

Beneficiar: DITS mun. Balti

http://code-industry.net/


Копировал A3

Plan Etaj I (proiectat)
sc. 1:400

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

01-17-SAC

Plan Etaj I (proiectat)
sc. 1:400

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

A

B

D

G

C

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36
00

0

13000 12000 12000 12000 20200 120007200120002020012000

40
00

5

5

5

55

5

5

5

55

11

11 11

11

4 4

1

1

5

5

5

5

5

55

6

6

6

11

11

4

4

Suprafata,
m²

Explicatia   incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

1

5

12

Cabinete de studii, Laboratoare

407.4

1092.7

247.1Incaperi auxiliare

11 Incaperi administrative, ptr profesori. 101.2

Hol - Recreatie

72.8Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

13 225.4Sala festiva

13

11

1111

11

5

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

1

4

73
00

0

18

Fragment 5
f.26

Fragment 7
f.30

+3.300

+3.300

+3.300 +3.300

03.17
03.17

Beneficiar: DITS mun. Balti

http://code-industry.net/


Копировал A3

Plan Etaj II (proiectat)
sc. 1:400

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Etaj II (proiectat)
sc. 1:400

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

B

G

10 11

12000

5

5

5

5

5

5

5

6

5

11

11

11

5

1

4

4

73
00

0

Suprafata,
m²

Explicatia   incaperilor

Nr.
pe
plan

1

5 Cabinete de studii, Laboratoare

208.3

528.2

11 Incaperi administrative, ptr profesori.

Hol - Recreatie

4 26.2Blocuri sanitare, Lavoare, Dus

77.3

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

19

Fragment 8
f.31

Fragment 9
f.32

+6.600

01-17-SAC

03.17
03.17

Beneficiar: DITS mun. Balti
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.
Covali D.

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

1 Bloc sanitar ptr baieti 9.75

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

C

C'

3 4

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

2 Bloc sanitar ptr persoane cu dizabilitati 3.00

3

1 2

Bloc sanitar ptr fete 13.253

1140
80

1650
80
1150

20
00

8040
50

Perete despartitor nou zidit din placi
de ipsos rezistente la umiditate
 (Гипсовая пазогребневая плита)U1 U2

Plan Parter. Sc. 1:100.
Fragment 1 (proiectat)

Plan Parter. Bloc C.
Fragment 1 (proiectat)

Bloc C

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

P1

 Poz. Indicatie Marca
Cantitatea (buc.) Total

(m²) Nota

Specificatie Elemente de Timplarie

Usi interioare

U1 Individuala UP 700x2100(h) Dr. 1.501

Parter

U2 Individuala 1 1.90UP 900x2100(h) Dr.

Aluminiu

Aluminiu

U3

U3

U3 U3 U3

U3 Individuala 5 4.50UP 900x1000(h) Dr. Aluminiu

Denumire lucrari
Unit.
de

masur
a

Cant. Nota

Zidirea peretelui despartitor din placi
din ipsos (667x500x100), rezistente la

umiditate
m² 16.0

Volume de lucrari

Nota:

1. Foaia data se studiaza cu f.21, f.22.

2. Fragment 1 (releveu), vezi f.8.

3. Dimensiunile elementelor de timplarie se precizeaza

adaugator de firma, care urmeaza sa le indeplineasca.

4. Uşile interioare se vor executa din aluminiu, la

comanda individual.

5. Elementele metalice de vopsit cu email tip ПФ-115

ГОСТ 6465-76 de 2 ori pe grund ГФ-021, ГОСТ

25129-82.

6. Borderou Finisari incaperi si Borderou Compozitia

Pardoselilor, vezi f.21.

7. Specificatie Elemente Bare de sprijin Bs-1, Bs-2,

Bs-3, vezi f.22.

Bs-1

Bs-2

Bs-3

20

01-17-SAC

03.17
03.17

14
80

6,80 5,34

3,02
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Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.
Covali D.

Borderou Finisari Incaperi .
Borderou Compozitia Pardoselelor.

Fragment 1 (proiectat)

Bloc C

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

Borderou Compozitia Pardoselelor

Denumirea sau
Nr. încăperii pe

proiect

Tip după
proiect

Schema pardoselei Elementele pardoselei și grosimea lor Nota

Suprafata (m²)

Parter

P1

Bloc sanitar ptr persoane
cu dizabilitati (2)

 Bloc sanitar ptr baieti (1);
Bloc sanitar ptr fete (2);

1
2
3
4
5 22

0

2015

45

1. placa de ceramica pe adeziv      - 15mm
2. hidroizolatie Ceresit CL50 (2 straturi)        -1.2mm
3. sapa de nivelare "Nivelir"                     - 20mm
4.   sapa din ciment  M150                    existent
5.   planseu cu goluri prefabricat,                existent

15.00

Denumirea
sau numarul

incaperii Tavan
Supraf.
(m²)

Borderou Finisari Incaperi
Aspect de finisare a elementelor interioare

Perete existent

 Bloc sanitar
ptr persoane
cu dizabilitati

(2)

Plan parter, Bloc C

Perete despartitor nou zidit
din placi de ipsos rezistent

la umiditate

 Bloc sanitar
ptr baieti (1);
Bloc sanitar
ptr fete (3);

Supraf.
(m²)

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),5.70

Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),2.70

Chituire-Eurofin (1mm),2.70
Grunduire,2.70

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,2.70

Supraf.
(m²)

Driscuire cu amestec
uscat "knauf",5.60

Chituire-Eurofin (1mm),5.60
Grunduire,5.60

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,5.60

Supraf.
(m²) Panou

Placare cu placi
ceramice pe adeziv11.40

Inaltimea
(mm)

1800

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),3.00

Chituire-Eurofin (1mm),3.00
Grunduire,3.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,3.00

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(3mm),16.50

Chituire-Eurofin (1mm),16.50
Grunduire,16.50

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,16.50

Driscuire cu amestec
uscat "knauf",6.50

Chituire-Eurofin (1mm),6.50
Grunduire,6.50

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,6.50

Placare cu placi
ceramice pe adeziv34.50 1800

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),12.00

Chituire-Eurofin (1mm),12.00
Grunduire,12.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,12.00

Nota

21

Nota:

1. Foaia data se studiaza cu f.20.

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


570

40

Bara de sprijin Bs-1

50

∅80

800

500

Bara de sprijin Bs-2

75
0

15
0

150

800

Bara de sprijin Bs-3

15
0

250

30
0

100

Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.
Covali D.

Specificatii Elemente
Bare de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3

Fragment 1 (proiectat)

Bloc C

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

POZ. DENUMIREA Cant.
Masa

1 m, kg

Specificatia Elemente a Bare de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3

INDICATIE NOTA

3.5 5.95

3.0

∅30x2.5,               m.l.

∅45x3,                m.l. 9.33

1

2

Bara de sprijin Bs-1, Bs-2, Bs-3

ГОСТ 10704-76

Nota:

1. Foaia data se studiaza impreuna cu f.20.
2. Detalile decorative al barei de sprigin trebuie de fixat la perete si podea cu dibluri de

distantare (cu ancorajile).
3. Dupa asmblarea barelor de sprigin trebuie de facut fixarea decorativa a elementilor ∅80mm.

Specificat pe loc.
4. Elementele metalice de vopsit cu email tip ПФ-115 ГОСТ 6465-76 de 2 ori pe grund ГФ-021,

ГОСТ 25129-82. 22

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 2 (proiectat).

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

4 Bloc sanitar ptr profesori 4.80

5 Bloc sanitar ptr profesori 7.00

6 Bloc sanitar ptr director 4.80

D

E

6 7

1200 270012
50

1350 255018
00

1200 1400 120012
50

Bloc A3

U1

U1

U1 U1

Plan Parter. Bloc A3.
Fragment 2 (proiectat)

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

23

4

5

6

P2

P2

P2

650

150 200

650

150

A

B

Сonsum materialelor pentru bloc sanitar (5):

Poz. 1-Stalpuri(ГОСТ 2591-71); 2-Tevi(ГОСТ 2591-71); 3-perete despartitor.
Usi:  U-st - 1buc; U-dr - 1buc.

Total: Cabine sanitare  - 6,0m².

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Nota:

1. In blocul sanitar(5) se executa pereti despartitor si usile din aluminiu
     h=1,8m pe carcas metalic - se executa cu firma specializata.
2. Stalpurile peretilor despartitor trebuie de montat in puturi (50mm) preventiv

prevazut, adancime h=200mm cu ulterior de betonat puturilor cu beton cl.B12,5.
3. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.27.
4. Borderou Finisari Incaperi , Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.28.

U-st U-dr

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 3 (proiectat).

Covali D.

Plan Parter. Bloc A3.
Fragment 3  (proiectat)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

7 Dus ptr. fete 4.20

8 Dus ptr. baieti 4.20

A'

76

2300

17
00

17
00

2300

U2

U2

7

8

Bloc A3

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

P2

P2

650

150 100

650

150

A

AC

24

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Nota:

1. In blocul sanitar(5) se executa pereti despartitor si usile din metaloplast
h=1,8m pe carcas metalic - se executa cu firma specializata.

2. Stalpurile peretilor despartitor trebuie de montat in puturi (50mm) preventiv
prevazut, adancime h=200mm cu ulterior de betonat puturilor cu beton cl.B12,5.

3. Borderou Compozitia Pardoselelor , Nod A, vezi f.27.
4. Borderou Finisari Incaperi , Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.28.

A
f.27

A
f.27

U-st U-dr

Сonsum materialelor pentru bloc sanitar (5):

Poz. 1-Stalpuri(ГОСТ 2591-71); 2-Tevi(ГОСТ 2591-71); 3-perete despartitor.
Usi:  U-st - 1buc; U-dr - 1buc.

Total: Cabine sanitare  - 10,0m².

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 4 (proiectat).

Covali D.

Plan Parter. Bloc A2.
Fragment 4 (proiectat)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

9 Bloc sanitar ptr personal 2.70

10 Dus ptr. personal 2.20

A

98

9

Bloc A2

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

10
2200

10
00

1350

20
00

25

U2

U1

P2

P2
A
f.27

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Nota:

1. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.27.
2. Nod A, vezi f.27.
3. Borderou Finisari Incaperi , vezi f.28.
4. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.28.

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Etaj I. Sc. 1:100.
 Fragment 5 (proiectat).

Covali D.

Plan Etaj I. Bloc A.
Fragment 5 (proiectat)

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

11 Lavoar ptr personal 3.50

Bloc A

F

E

9

11

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

1750

20
00

26

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Zidirea golului de usa din placi
de ipsos rezistente la umiditate
 (Гипсовая пазогребневая плита)

Denumire lucrari
Unit.
de

masur
a

Cant. Nota

Zidirea peretelui despartitor din placi
din ipsos (667x500x100), rezistente la

umiditate
m² 1.70

Volume de lucrari

P3

U2

Nota:

1. Borderou Compozitia Pardoselelor, vezi f.27.
2. Nod A, vezi f.27.
3. Borderou Finisari Incaperi , vezi f.28.
4. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.28.

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.
Covali D.

Borderou Compozitia Pardoselelor.
Nod A.

Bloc A, A2, A3

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

Borderou Compozitia Pardoselelor

Denumirea sau
Nr. încăperii pe

proiect

Tip după
proiect

Schema pardoselei Elementele pardoselei și grosimea lor NotaSuprafata (m²)

P2

1
2
3
4
5 22

0
2015

45

1. placa de ceramica pe adeziv      - 15mm
2. sapa de nivelare "Nivelir"                     - 20mm
3.   hidroizolatie                              - 2 straturi
4.   sapa din ciment  M150                    -25mm
5.   planseu cu goluri prefabricat,                existent

30.00

27

Bloc sanitar ptr
 profesori (4), (5);
Bloc sanitar ptr
 director (6);

Dus ptr. fete (7);
Dus ptr. baieti (8);
Bloc sanitar ptr

personal(9);
Dus ptr. personal(10);

1
2
3
4
5 22

0
20

60

1. acoperire - linoleum                           - 3mm
2. strat de mastic adeziv                        - 1mm
3. sapa de nivelare "Nivelir"                     - 20mm
3.   pat de beton                                 existent
5.   planseu cu goluri prefabricat,                existent

P3
Lavoar ptr personal

(11); 3.50

120

17
0

  Nota:

1. In explicatia pardoselei nu este inclus plinta.

2. Pardoseala in blocurile sanitare se executa cu 20mm mai jos fata de pardoseala incaperilor alaturate.

Сonsum materiale pentru Cadite de dus (7), (8), (10):

1. Caramida - Total (5buc.) -0.36m³. 01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Nota:

1. Dimensiunile elementelor de timplarie se precizeaza adaugator de firma, care urmeaza sa le indeplineasca.

2. Uşile interioare se vor executa din aluminiu, la comanda individual.

3. Elementele metalice de vopsit cu email tip ПФ-115 ГОСТ 6465-76 de 2 ori pe grund ГФ-021, ГОСТ 25129-82.

Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chi şinău

 Lungu M.
Covali D.

Borderou Finisari Incaperi .
Specificatie Elemente de timplarie.

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

28

Denumirea
sau numarul

incaperii Tavan
Supraf.
(m²)

Borderou Finisari Incaperi
Aspect de finisare a elementelor interioare

Perete existent

Bloc sanitar
 ptr profesori

(4), (5);
Bloc sanitar

ptr director (6);

Plan Parter. Bloc A3.

Dus ptr. fete
(7);

Dus ptr. baieti
(8);

Supraf.
(m²)

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),127.00

Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),50.80

Chituire-Eurofin (1mm),50.80
Grunduire,50.80

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,50.80

Supraf.
(m²) Panou

Placare cu placi
ceramice pe adeziv76.20

Inaltimea
(mm)

1800

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),16.60

Chituire-Eurofin (1mm),16.60
Grunduire,16.60

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,16.60

Placare cu placi
ceramice pe adeziv49.00 3000

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),8.40

Chituire-Eurofin (1mm),8.40
Grunduire,8.40

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,8.40

Nota

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),49.00

Bloc sanitar
 ptr personal(9);

Plan Parter. Bloc A2.

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),
Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),8.00

Chituire-Eurofin (1mm),8.00
Grunduire,8.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,8.00

Placare cu placi
ceramice pe adeziv12.00 1800

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),2.70

Chituire-Eurofin (1mm),2.70
Grunduire,2.70

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,

20.00

Dus ptr.
personal(10);

Placare cu placi
ceramice pe adeziv19.00 3000

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),2.20

Chituire-Eurofin (1mm),2.20
Grunduire,2.20

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,2.20

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),19.00

Lavoar ptr
personal (11);

Plan Etaj I. Bloc A.

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),
Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),19.00

Chituire-Eurofin (1mm),19.00
Grunduire,19.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,19.00

Placare cu placi
ceramice pe adeziv3.00 1500

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),3.50

Chituire-Eurofin (1mm),3.50
Grunduire,3.50

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,

22.00

 Poz. Indicatie Marca
Cantitatea (buc.) Total

(m²) Nota

Specificatie Elemente de timplarie

Usi interioare

U1 Individuala UP 700x2100(h) Dr. 7.505

Parter

U2 Individuala 3 6.80US 800x2100(h) Dr.

Aluminiu

 Etaj I

----

1 Aluminiu

U1

21
00

700

U2

21
00

800

Bloc A, A2, A3

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Parter. Sc. 1:100.
 Fragment 6 (proiectat).

Covali D. 02.17
02.17

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

11 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Bloc D

Plan Parter. Bloc D.
Fragment 6 (proiectat)

1110

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

11

12

12 11.70Bloc sanitar ptr baieti

29

P2

P1 U3

Nota:

1. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.33.
2. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.33.
3. Borderou Finisari Incaperi , , vezi f.34.

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Etaj I. Sc. 1:100.
 Fragment 7 (proiectat).

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

13 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Bloc D

Plan Etaj I. Bloc D.
Fragment 7 (proiectat)

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

1110

13

30

P2
U3

Nota:

1. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.33.
2. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.33.
3. Borderou Finisari Incaperi , , vezi f.34.

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Etaj II. Sc. 1:100.
 Fragment 8 (proiectat).

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

14 Lavoar 0.40

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

Bloc D

1110

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

14

15

15 11.70Bloc sanitar ptr baieti

Plan Etaj II. Bloc D.
Fragment 8 (proiectat)

3000 1200

31

13
00

16
00

650

80 100

650

100

650

100

650

20

E

D

Nota:

1. In blocul sanitar(15) se executa pereti despartitor si usile din aluminiu
     h=1,8m pe carcas metalic - se executa cu firma specializata.
2. Stalpurile peretilor despartitor trebuie de montat in puturi (50mm) preventiv

prevazut, adancime h=200mm cu ulterior de betonat puturilor cu beton cl.B12,5.
3. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.33.
4. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.33.
5. Borderou Finisari Incaperi , , vezi f.34.

U2
P2

U2

U3

U3

P2

Сonsum materialelor pentru bloc sanitar (5):

Poz. 1-Stalpuri(ГОСТ 2591-71); 2-Tevi(ГОСТ 2591-71); 3-perete despartitor.
Usi:  U-st - 3buc; U-dr - 1buc.

Total: Cabine sanitare  - 13,0m².

U-drU-st

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.

Plan Etaj II. Sc. 1:100.
 Fragment 9 (proiectat).

Covali D.

Schema generala

A

A1
A2A3

DCB

Suprafata,
m²

Explicatia incaperilor

Denumire
Nr.
pe
plan

16 13.20

Bloc D

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

17 1.50Debara

Plan Etaj II. Bloc D.
Fragment 9 (proiectat)

Laborator

1110

16

17

Bloc sanitar ptr fete

900
18

00

32

P2
D

830

100

650

150

650

150

650

120

20

3300K

Nota:

1. In blocul sanitar(15) se executa pereti despartitor si usile din aluminiu
     h=1,8m pe carcas metalic - se executa cu firma specializata.
2. Stalpurile peretilor despartitor trebuie de montat in puturi (50mm) preventiv

prevazut, adancime h=200mm cu ulterior de betonat puturilor cu beton cl.B12,5.
3. Borderou Compozitia Pardoselelor , vezi f.33.
4. Specificatie Elemente de timplarie, vezi f.33.
5. Borderou Finisari Incaperi , vezi f.34.

Semne conventionale:

Incaperi ce nu se supun reparatiei

U3

U4

Сonsum materialelor pentru bloc sanitar (5):

Poz. 1-Stalpuri(ГОСТ 2591-71); 2-Tevi(ГОСТ 2591-71); 3-perete despartitor.
Usi:  U-st - 3buc; U-dr - 1buc.

Total: Cabine sanitare  - 11,0m².

U-dr

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chi şinău

 Lungu M.
Covali D.

Borderou Compozitia Pardoselelor.
Specificatie Elemente de timplarie.

Bloc D

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti

Borderou Compozitia Pardoselelor

Denumirea sau
Nr. încăperii pe

proiect

Tip după
proiect

Schema pardoselei Elementele pardoselei și grosimea lor NotaSuprafata (m²)

P2

1
2
3
4
5 22

0

2015

45

1. placa de ceramica pe adeziv      - 15mm
2. sapa de nivelare "Nivelir"                     - 20mm
3.   hidroizolatie                              - 2 straturi
4.   sapa din ciment  M150                    -25mm
5.   planseu cu goluri prefabricat,                existent

28.00

33

Lavoare (11), (13), (14);
Bloc sanitar ptr

  baieti (15);
Bloc sanitar ptr fete(16);

Debara (17);

  Nota:

1. In explicatia pardoselei nu este inclus plinta.

2. Pardoseala in blocurile sanitare se executa cu 20mm mai jos fata de pardoseala incaperilor alaturate.

3. Dimensiunile elementelor de timplarie se precizeaza adaugator de firma, care urmeaza sa le indeplineasca.

4. Uşile interioare se vor executa din aluminiu, la comanda individual.

5. Elementele metalice de vopsit cu email tip ПФ-115 ГОСТ 6465-76 de 2 ori pe grund ГФ-021, ГОСТ 25129-82.

P1
Bloc sanitar ptr

  baieti (12);

1
2
3
4
5 22

0

2015

45

1. placa de ceramica pe adeziv      - 15mm
2. hidroizolatie Ceresit CL50 (2 straturi)        -1.2mm
3. sapa de nivelare "Nivelir"                     - 20mm
4.   sapa din ciment                             existent
5.   planseu cu goluri prefabricat,                existent

4.50

 Poz. Indicatie Marca
Cantitatea (buc.) Total

(m²) Nota

Specificatie Elemente de timplarie

Usi interioare

Parter

U2 Individuala 3.40US 800x2100(h) Dr. Aluminiu

 Etaj I

AluminiuU3 Individuala 1 6.30US 600x2100(h) Dr. 3

Aluminiu
cu framuga

1

 Etaj II

U1

21
00

700

U2

21
00

800

U3

21
00

600

2

U4 Individuala ---US 900x3000(h) Dr. 1---

------

2.70

U4

21
00

900

90
0

sticla

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Копировал A3

Faza

PE

Planşa Planşe
 A.Ş.P.
 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chişinău

 Lungu M.
Covali D.

Borderou Finisari Incaperi .

Reparaţia  capitală a blocurilor sanitare, schimbarea retelelor
de apă si canalizare în L.T. G.Cosbuc, mun. Bălţi.

Beneficiar: DITS mun. Balti
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Denumirea
sau numarul

incaperii Tavan Supraf.
(m²)

Borderou Finisari Incaperi
Aspect de finisare a elementelor interioare

Perete existent

Lavoare
 (11), (13), (14);

Bloc D

Supraf.
(m²)

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),20.00

Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),10.00

Chituire-Eurofin (1mm),10.00
Grunduire,10.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,10.00

Supraf.
(m²) Panou

Placare cu placi
ceramice pe adeziv10.00

Inaltimea
(mm)

1500

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),1.20

Chituire-Eurofin (1mm),1.20
Grunduire,1.20

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,1.20

Nota

Debara (17); ------ ---

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),1.50

Chituire-Eurofin (1mm),1.50
Grunduire,1.50

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,1.50

16.00

Bloc D

Bloc sanitar
ptr baieti (15);
Bloc sanitar
ptr fete(16);

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),119.00

Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),54.00

Chituire-Eurofin (1mm),54.00
Grunduire,54.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,54.00

Placare cu placi
ceramice pe adeziv65.00 1800

Driscuire cu amestec
uscat "knauf"(5mm),25.00

Chituire-Eurofin (1mm),25.00
Grunduire,25.00

Vopsire cu emulsie
apoasa rezist la umid ,25.00

Tencuiala cu mortar
ciment-nisip (20mm),16.00

Driscuire cu amestec
uscat "knauf" (3mm),
Chituire-Eurofin (1mm),16.00

Grunduire,16.00
Vopsire cu emulsie

apoasa rezist la umid ,16.00

01-17-SAC

03.17
03.17

http://code-industry.net/


Beton C-3,5

1-1

-2,850
cota pardoselei

-3,700

Gaura p-u retele
(Bloc A - 1 buc. Bloc D - 2 buc.)

GOST 8509-86

Grila Metalica

Materiale

Beton C-15

           Grilă din metal

           Hidroizolatie

 Beton C-15

Beton C-3,5

 Grilă din metal

Cornier,    M.L.50

Gaură pentru rețele
SRL''Diarse-Tehnic''

Licenţa seria A MMII nr. 042145
din 11.06.13 or. Chi şinău

 Funcţia  Numele Semnat. Data

 Elab.
Constr.

 A.Ş.P. Bloc A, Bloc D

http://code-industry.net/

