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Punerea în funcţiune a injectoarelor de combustibil lichid sau a arzătoarelor cu 

combustibil gazos se va face cu respectarea strictă a regulilor de aprindere după cum 

urmează: 

 Verificarea focarului în vederea depistării eventualelor scurgeri de combustibil; 
 Ventilarea focarului şi canalelor de evacuare a gazelor înainte de punerea în funcţiune, timp 

de 10 minute; 

 Aprinderea se va efectua întotdeauna respectând principiul „gaz pe flacără”. 

Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu pulbere şi dioxid de carbon şi 

spumă aeromecanică, în funcţie de natura combustibilului folosit. 

Este de reţinut: 

„E mult mai uşor să previi un incendiu decât să-l lichidezi!” 
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